
«Единая служба лабораторных экспертиз ЮФО и СКФО» 

19 мая 2014г. 

Наименование объекта; администрация сельского поселения Новое-Солкушино Наурского 

муниципального района, г. Грозный, ул. Ленина 30 

Наименование пробы продукции: ВОДА 

Образец отобран: заказчиком 

Дата поступления: 15.05.2014г. I 

Дата анализа: 15,05.2014г. - 19.05.2014г. 

Нормативные документы на продукцию: СанПиН 2.1.4.1175-92 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА: 

№п/п Наименование 
показателей 
качества продукции 
по НД 

Наименование НД, 
регламентирующих 
методику 
проведения 
испытаний 

Фактическое 
значение 
показателей 
качества по 
результатам 
испытаний 

Значение 
показателей, 
качества 

1 
Характеристика 
погрешности, 
± Д 

1. Массовая 
концентрация 
гидрокарбонат-
ионов, мг/дм'' 

РД 52.24.493-2006 500,2 14,9 

2. Массовая 
концентрация 
сульфат-ионов, 
мг/дм'', не более 

ГОСТ Р 52.964-2008 1200 500 22,6 

Массовая 
концентрация 
хлорид-ионов, 

мг/дм3 , не более 

ГОСТ 4245-72 228,9 350 4,5 

4. Массовая 
концентрация 
ионов кальция, 
мг/дм3 , не более 

РД 52.24.403-2007 260,5 130 5,2 

5. Массовая 
концентрация 
ионов магния, 
мг/дм3 , не более 

ГОСТ 52.24.403-95 121,6 65 1,3 

6. Массовая 
концентрация 
ионов натрия, 
калия, мг/дм3 , не 
более 

Расчетный метод 266 220 

7. Общая ГОСТ 18164-72 2930 1000 (1500)52,1 



минерализация 
(сукой остаток), мг/л 
в пределах 

8. Водородный 
показатель, ед. 

РД 52,24,495-2005 7,0 6,0-9,0 од 

9. Жесткость, град. ГОСТ Р 52407-2005 23,0 7,0 (10,0) 0,5 
10. Щелочность, мг-

экв/л 
ИСО 9963,1-86 8,2 - 0,2 

11. Массовая 
концентрация 
нитрат-ионов, 
мг/дм3 , не более 

ГОСТ 18826-73" 55,9 45,0 5,6 

12. Массовая 
концентрация 
нитрит-ионов, 
мг/дм3 , не более 

ГОСТ 4192-82 Менее 0,02 3,0 

13. Перманганатная 
окисляемость, 
м г О 2 /дм 3 , не 
более 

ПНДФ 14.1:2:4.154-
99 

2,8 5,0 ОД 

14. Марганец 
(суммарно), мг/л, не 
более 

ГОСТ 4974-72 менее 0,01 0,05 

15. Железо, мг/л, не 
более 

ГОСТ 4011-72 0,009 0,3 0,0027 

ФАМИЛИИ, ПОДПИСИ ПРОВОДИВШИХ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1, Сидоров П. К. ( i Z X t f ), 2. Чибис В, В. (Q 

Начальник лаборатории И. К.Буракова 

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без 
разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образцы продукции, 
представленные на испытания. 


